«28.09.2021 года в 11 час.00 мин.  на газопроводе модульной котельной МБУК «МЦРДК» произошла авария, а именно взрыв (хлопок) газовоздушной среды в производственное помещение при разгерметизации: трубопровода  природного газа (пожар). Необходимо принять экстренные меры по локализации происшествия, оказание помощи пострадавшим (если они есть) и обеспечить безопасное функционирование объекта». 

